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ARB.NR. 06480,1
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KV. MIMER 1, LINERO
LUND

UTLATANDE OVER EFTERBESIKTNING - EB4 TILL GB1
Siffermarkering i vénstermarginalen hinfor sig till ABT 94 kap. 7 par. 21.

Besiktningens omfattning.
Besiktningen omfattar 33 ldgenheter med tillh6rande forréd.

Markbesiktningen &r undantaget.

Tid for besiktningen.
2011-03-02.

Entreprenaden samt parterna.
Entreprenaden:

Att pé totalentreprenad utfora 33 ldgenheter med tillh6rande forrad, férdelade som
32 parhusldgenheter och ett friliggande hus samt Brfis andel i

gemensamhetsanldggning.

Parterna:

Bestillare Brf. Hugin
Lund

Entreprentr JIM AB

Lund
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Underentreprendrer:

BYGG Tage Andersson Byggnads AB

MALNING Kumlins Maleri

ROR Bravida

LUFT Bravida

EL Hallberg & Co

MARK S-Schakt
03 Besiktningsman.

Besiktningsman:

Utsedd av parterna gemensamt ~ GOran Wahlstrom SP SITAC cert. BM SBR
04 Niirvarande personer med angivande av dem som utsetts fora parternas talan.

Vid inlednings- och slutsammantrdden 2011-03-02 var parterna representerade av:
Bestillaren Jonas Roslund
Entreprendren Jan Krantz

vilka forde parternas talan.

Ovriga nérvarande:

Bestillaren Sven-Ake Fadmyr
Martin Dremo
Entreprendren Jorgen Svensson

05 Siittet for kallelse till besiktningen.

Bestillaren har kallat parterna med e-mail 2011-02-17.




07 Tidigare besiktningar och provningar.

Slutbesiktning SB 12007-01-29
SB 2 2007-03-06
SB 3 2007-04-04
SB 4 2007-05-07
SB 5 2007-06-05

Efterbesiktning EB 1 2007-02-26
EB 2 2007-03-29
EB 3 2007-04-25
EB 4 2007-05-29
EB 5 2007-06-27

Garantibesiktning GB1 2009-06-25

Efterbesiktning till garantibesiktningEB1 2009-12-15 |
EB2 2010-06-07
EB3 2010-09-09

08 Entreprenadhandlingarna och andra éverenskommelser rorande entreprenadens

omfattning.
Entreprenadens omfattning framgar av:

Entreprenadkontrakt undertecknat 2006-07-03.
Av totalentreprentren upprittade ritningar och beskrivningar enligt forteckning i

byggmotesprotokoll.

10 Fel for vilka besiktningsmannen anser entreprendren ansvarig.

I nedan angiven bilaga har under rubrik 10 och 20 antecknats kvarstaende fel

markerade med E.

For dessa fel anser besiktningsmannen entreprendren vara ansvarig.
Bilaga EB4 till GB1 BYGG
Entreprentren har, utver fel som angivits i utldtandet eller i bilaga till detta, -

skyldighet att avhjilpa fel som kan patalas av myndighet under forutséttning att ansvaret

for dessa fel faller inom ramen for entreprenadatagandet.
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4°KERMANS
ingenjorsbyra o

Tidpunkt for garantitidens slut.

Garantitiden for delar forlings med tva ar och giller t.o.m. 2011-06-12
Forliangd garanti giller for punkterna E1149 Mosaik slédpper plattor, Bytta ytterdorrar
(lista), E1045 Handtag slépper lack.

Besiktningskostnadens férdelning.

Ersittning till besiktningsmannen betalas av entreprendren.

Av bestiillaren gjord anmiirkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgor fel.

Av bestillaren patalade anmérkningar som enligt besiktningsmannens mening inte

utgdr garantifel har antecknats i bilaga och markerats med A.

Parternas dverenskommelse om niir fel skall vara dtgiirdade.

Parterna har Sverenskommit att kvarstéende fel skall vara avhjélpta till 2011-04-30.

Efterbesiktning sker efter sérskild kallelse.




22 Sindlista for utlitandet.

Utlatandet 4r uppriittat i ett undertecknat original vilket forvaras hos

besiktningsmannen.

Kopia av undertecknat utlatande med tillhdrande bilaga har 2011-03-17 per brev

tillstéllts parterna och &vriga i var sitt exemplar enligt nedanstiende.

Brf. Hugin

C/o Jonas Roslund
Sleipnergatan 10
224 74 Lund

IM AB 5,
Box 327 |

201 23 Malméo

DérutSver har kopia av utldtande med bilaga sénts per E-post till foljande:

ronny.palsson@im.se

jan.krantz@jm.se

jorgen.svensson@thages.se

jonas(@roslund.info

v SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman
medlem i SBR:s entreprenadbesikiningsgrupp

Akermans Ingenjorsbyra AB
S:t Clemens gata 45

252 34 Helsingborg

Tel: 042-12 00 10

E-post: goran@akermans.se
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ARB.NR. 06480,1

KV. MIMER 1, LINERO
LUND

BILAGA EB4 TILL GB1 - BYGG
TILL UTLATANDE OVER EFTERBESIKTNING.

Besiktningens omfattning.
Besiktningen enligt denna bilaga omfattar byggnads- och mélningsarbeten for

hus 1 till 33.

01 Tid fér besiktningen.

2011-03-02.
03 Besiktningsman.

Besiktningsman: Go6ran Wahlstrom SP SITAC cert. BM SBR
04 Niirvarande.

Vid besiktningen var parterna representerade av:
Bestéllaren Jonas Roslund
Entreprendren Jan Krantz

vilka utsetts att fora parternas talan.
Ovriga nirvarande forutom ligenhetsinnehavarna:

Bestllaren Sven-Ake Fadmyr

Martin Dremo

Entreprentren Jorgen Svensson



o

10,20 Vid besiktningen konstaterade fel.

Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen kvarstiende fel.

Forklaringar:
Fel markerat med

E anger att besiktningsmannen anser entreprenren ansvarig for felet.

Forhallande markerat med

A anger att detta 4r en av bestillaren patalade anmérkningar som enligt besiktnings

mannens mening inte utgér garantifel.

For markeringar med E och A giller vad som ségs i utldtandet under rubrikerna
10 resp. 20.

El anger ordningsnummer for anmérkningen.

Fel kompletterat med texten Avhjélps ej innebir att parterna enats om att avhjilpande

ej skall ske, men att bestéllaren forbehaller sig rétten till kostnadsreglering.




Sign Sign
Best Entr

Allmént:

E Vissa fonster tar i 6verbleck vid putslige.

E Fast inklddnad vid inkommande vattens avsténgare, dtkomlig?



AR
. ingenjol a
A19  Plank/staket demonteras for att mala skarvar och dtermonteras.
(Enligt E #r ovanstaende utfort enligt nedan:
e Materialet &r grundmaélat vid leverans.
e Materialet malas en géng i tilt pa arbetsplatsen.
e Materialet anpassades vid montaget.
¢ Snittytor behandlades med triolja.
o Plank/staket firdigbehandlades pa plats. )
Brf. Hugin har fétt tva bitar fran planket analyserat p& Svensk Provningsanstalt (SP), dir deras slutsats
dr att provbitarna som varit till analys ej har fatt den behandling som uppgivits vid skarvning.

Men, felet iir fortfarande inget garantifel utan méaste betraktas som ett dolt fel och faller dérfor under

den 10 &riga byggfelsgarantin. Jag foreslér ddrfor att Brf. Hugin i en skrivelse till JIM AB begir en
utredning dér ni anlitar en utrednings/besiktningsman som har special kunskap om féirg och méleri och
som kan,

1. Ge ett utldtande om plankets status.

2. Fastsla vart felet ligger om det 4r ett fel och vem som bir ansvaret.

3.~ Foresla &tgérdsprogram.

Forslag till besiktningsman for sérskild besiktning:
Projekt- och Byggadministration A Hékansson
Hastgérdvégen 12
244 95 Dosjobro
046-775285



HUS 1:

o

AKERMANS
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Sign
Lgh-i

Sign
Entr




E42

HUS 2:

Entré:

Ytterdorr justeras for titning mot troskel.

KERMANS
ingenjorsbyra ab £

Sign
Lgh-i

Sign
Entr :
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Sign Sign
Lgh-i Entr
HUS 3:
Vardagsrum:
Forrad:

E79 Vattenintringning vid troskel och béda sidor om troskel.
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Sign Sign
Lgh-i Entr
LAGENHET 4:

Entré:

E84 Synlig hornlist mot vardagsrum i valv vénster sida.

Rum 3:

E92 Synlig skivkant i smyg fOnster.
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Sign Sign
Lgh-i Entr
LAGENHET 5:
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LAGENHET 6:
Forrad:

Lattenintrinenine vid triskel

Sign

Lgh-

o

Sign
i Entr




E163

11

LAGENHET 7
Entré:

Ytterddrr titar ej i karm ner mot troskel anslagssida.

4°KERMANS
ingenj a

Sign Sign
Lgh-i Entr




HUS 8:

12

Sign Sign
Lgh-i Entr
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13
LAGENHET 9: Sign Sign
Entré: Lgh-i Entr
1;2()5 D-. 00[ M ] I || .. ] ] ] -] :

E206 Badrumsdeeerines

Vardagsrum:
E226  Fonsterbroms fonsterddrr mot altan laser ej.

Trappa:

Entré utvindigt och forrad:
EQS] S . 1 . ] ] . [ ] . ﬁ. . I . 1 _
E2§2 S . ] b4 ] | . . l . Iz' | l'Il | E El.

Tak:



Sign Sign
Lgh-i Entr

14

HUS 10:

Entré:

E256  Ytterdorr griper mot troskel.




E301

E321

15

LAGENHET 11:

Badrum:

Lucka till virmepump gér €j att fista in.

Entré yttersida och forrad:

Sprackt tegelsten vid konsol till skdrmtak.

4°KERMAN§
ingenjo a

Sign Sign
Lgh-i Entr
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Sign Sign
Lgh-i Entr

16

HUS 12:
Bad:
E349  Radiator fungerar daligt.




4°KERMANS
INgenjorsoyra d

17
Sign Sign
Lgh-i Entr
LAGENHET 13:
Kok:

Vardagsrum:
E . }{ 1 ] . R. ‘ 1.. : 1 l . i EBQ.

Entré och Forrad:

E400_Infistai Kiiemiak | el L
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Sign Sign
Lgh-i Entr

18

LAGENHET 14:

Rum 2:

E453  Rygg pa parkettgolv parallellt med végg till allrum.

Kontrollmétning redovisas

Entré utviindigt och forrad:

E465a Troskelplat déligtfall vinstra sidan.




4°|<|5RMANsb
ingenjo a

Sign Sign
Lgh-i Entr

19

HUS 15:

Altan entrésida och forrad:
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Sign Sign
Lgh-i Entr
HUS 16:
Kok:
Rum 2:

E537  Rygg pé golv parallellt med vigg mot allrum. (Skador i parkett, foljdfel).



AKERMANS
ingenj a

Sign Sign
Lgh-i  Entr L

21

LAGENHET 17;
Kok:

E566  Ladaunder ugn glipar mot ugn.

Vardagsrum:
E587  Buktningar i tak och viigg mites. (Resultat redovisas).

Bad:
E592  Kvi Lo i kaprm
£503 Sericka vidlovistikarm.
£504 Foder tilldorrelivar icerine.
Trappa:
E599  Knast har slédppt i plansteg.
E603  Knarr i trappsteg. ‘ - - i

Allrum:

E620  Fonsterbdnkar mot gardssida kalla under vintertid.

E621  Knarr utanfor rum 2.

Badrum:

E623  Radiator fungerar ¢j tillfredsstéllande.

Rum 2:

E632  Kvistgenomslag i karm.
Eég; S] 1 M lz- ] . ] ] ‘i o SB.
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Sign Sign ]

Lgh-i Entr -
Rum 3
Rum 1:

E647  Knarr i trappa.

Entrésida och forrad utviindigt:

E651  Fogspricka under forsta stenen vid staket.
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HUS 18:
Kok:
Vardagsrum:

Trappa:
E696  Trappan knarrar.

Rum 2:

Entré utviindigt och forrad:

E735 Vatteninteineningvid iriskel Srad.
B736— Ericoli] imer L solv- i,
E739 Tecel ekt under£3 | .

o

Sign Sign
Lgh-i Entr



o

24
Sign Sign
Lgh-i Entr
LAGENHET 19:

Badrum:

E749  Virmepump licker.

Kok:

B761  Ladfrontlostilllida v .

Trappa:
E762  Knarr i trappan.




o

4KERMANS
Ingenjorsoyra ab

Sign Sign
Lgh-i Entr

25

Vardagsrum:
E797  Parkett reser sig i skarv vid fonsterdorr.

Trappa:
E803  Knarr i steg 6 och 7.

Forrad:




o

Sign Sign
Lgh-i Entr

26

LAGENHET 21:
Bad:
E826  Slaplister till duschskérmar trasiga.

Uterum:

Trappa:
E843  Knarr i trappa.



HUS 22:

Entré:

Rum 2:

27

Sign
Lgh-i

o

Sign
Entr



HUS 23:
Entré:
E896  Glipa mellan troskel och dorr anslagssida..
Badrum:
E900  Sprickor i dorrkarm.
Vardagsrum:
E909  Knutig mjukfog &ver dorr till sovrum 1.
Uterum:
E915  Spricka mellan panelbréddor pa végg och tak.
Kok:
E924  Tak vagigt — métes. (Redovisas).
Allrum:
E933  Spricka i yttersmyg fonster hoger sida mot tradgérd.
E936  Synliga skruvskallar p yttervéigg véinster om smyg.
Rum 2:
E947  Takvinkelspricka vid inklddnad 6ver garderob.
Rum 3:
E950  Takvinkelspricka V4.

28

o

4KERMANS
Ingenjorsbyia ab

Sign Sign
Lgh-i Entr
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Sign Sign
Lgh-i Entr

29

LAGENHET 24:

Entré:

E963  Ytterdorr titar ej mot troskel anslagssida.

Badrum:

E966—Knastgenomslagikarm:

Forrdd under trappa:

E968  Kvistgenomslag i karm. Aterkommit p4 flera stillen.

Rum 1:
E971  Takvinkelspricka i htrn V2 V3.

Trappa:
E989  Glipa mellan smyglist och végg i trappstart vang.
E991 Knastgenomslag pé vang.
E992  Trappa knarrar.

Rum 1:

E1001 K lac i diekasn.

Rum 2:

Rum 3:

Badrum:



LAGENHET 25:

30

o

AR

Sign Sign
Lgh-i Entr
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Sign Sign
Lgh-i Entr
HUS 26:

Badrum:

E1065 Vérmepump vibrerar.

Vardagsrum:
Takvinkelpricka uppstod efter &tgérd i hus 25.

WC/dusch:
E1092 Radiator visnas.



LAGENHET 27:

Vardagsrum:
E1316 Sprickaiviosvinkel VAL,
EI317 Spricka ivieevinkel VIV

Allrum:
E1321 Spricka 6ver dorr till rum 1.
E1322 Spricka i takvinkel mot rum 2.

E1323 Svnlist hisnskvdd.sid " L

E1324 Spricka i takvinkel V2.
E1325 Dirreriver.

Rum 2:
E1326 Spricka i takvinkel V4.
E1327 Spricka i takvinkel V2 V3 mot horn.

E1328  Soricka i takvinkels losob.

Allrum:

32

Sign
Lgh-i

Sign
Entr



Badrum:

UTVANDIGT:

33

-]

Sign Sign
Lgh-i Entr
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Sign Sign
Lgh-i Entr

34

LAGENHET 28:

Vardagsrum:
E]]]é ¥] .. i]-- I']l‘ ] . 1 |.

Kok:

E1H0 Diskmaskinsfrontsliner fire i ovanl .

Badrum:
E1149 Mosaik sldpper plattor.

E1150 Forekommer smd sprickor i fogar mosaik.

Entré utviindigt:
E] ] 56 S] 1 M l 1 . 1 ‘2- o i 1-. 2
E1158 Fiiresli 31 12 :
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LAGENHET 29:

Entré:
E1159 Ytterdorr otét mot troskel. (Skev i karm).
E1160 Glipa mellan troskel och klinkergolv.
E1176 Dorr skev i karm.

o

Sign Sign
Lgh-i Entr



LAGENHET 30:

36

Sign Sign
Lgh-i Entr
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Sign Sign
Lgh-i Entr
LAGENHET 31:
Entré utvéndigt:

B1225 Soricka i togolfasad : .
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: Sign Sign
| Lgh-i Entr
LAGENHET 32:
Entré:
Kok:

Vardagsrum:
E1243 Sk or-el " hall

Badrum:




Sign Sign
Lgh-i Entr

39

LAGENHET 33:

Entré:

E1254 Vattenintréingning vid trdskel sidoljus och ytterdorr.

Badrum:

E1273 Viérmefordelarskap felmérkt efter indring av termostat som var felkopplad. .....

Entré utvindigt:
E]2¥1 F'o ]-- o . 1 ]' ] ] ']] l-- X
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Sign Sign

40

Best Entr

FASADER:

ER2Y _Snriala vid tegolbhalle loh 2 maat napes
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v SP SITAC certifierad entreprenadbesikiningsman
medlem i SBR:s entreprenadbesikiningsgrupp

Akermans Ingenjorsbyré AB :
S:t Clemens gata 45 ~
252 34 Helsingborg

Tel: 042 -12 00 10

Fax: 042 -1849 70

E-post: info@akermans.se




